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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ταχ. Δ/νση: ΠΥΡΓΕΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Τ.K. : 400 07 
ΤΗΛ. : 2495 –350509, 336 

ΠΡΑΞΗ: 
«Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών 
ύδρευσης και λυμάτων και 
παρεμβάσεις αξιοποίησης ΑΠΕ ΔΕΥΑ 
Τεμπών» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση 
σε λειτουργία ενός (1) 
Φωτοβολταϊκού (ΦΒ) Σταθμού επί 
γηπέδου με εφαρμογή ενεργειακού 
συμψηφισμού (net metering)» 

 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

629.000,00 € 

Εξακόσιες είκοσι εννιά χιλιάδες ευρώ 
(Πλέον Φ.Π.Α) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» & 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑ Τεμπών (ΚΑ : 
04.15.12.06.0002 & 04.54.00.28.0024) 

 CPV : 
  09331200-0 «Ηλιακά φωτοβολταϊκά  

στοιχεία» 



ΕΡΩΤΗΜΑ 1 :  

Σχετικά με τη συνολική ισχύ του φωτοβολταϊκού σταθμού να γίνει αποδεκτή προσφορά με συνολική ισχύ 
1.000kW μειωμένη κατά την ισχύ ενός πλαισίου. Αυτό είναι αναπόφευκτο με δεδομένο ότι η εγκατάσταση 
αποτελείται από ακέραιο αριθμό πλαισίων το κάθε ένα από τα οποία έχει δεδομένη ισχύ η οποία δεν είναι κατ’ 
ανάγκη διαιρέτης του 1.000. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1:  

Ανεκτό όριο απόκλισης :   συνολική ισχύς όχι μικρότερη  από  990  KW  και όχι μεγαλύτερη 

από  1.000  KW  . 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 :  

Σχετικά με τα φωτοβολταϊκά πλαίσια και όπως αναφέρεται στη σελίδα 68 Τα Φ/Β πλαίσια να διαθέτουν 
"Declaration of conformity CE" του κατασκευαστή σύμφωνα με την οδηγία 2004/108/EC (ή 93/97/EC ή 
89/336/EC) "Electromagnetic Compatibility Directive" να γίνει αποδεκτή και η δήλωση συμμόρφωσης 
2014/30/EU η οποία είναι η τελευταία εν ισχύ οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα.  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 2:  

Η οδηγία  2004/108/ΕC (ή 93/97/EC ή 89/336/EC) "Electromagnetic Compatibility Directive"  

είναι συμβατή  με τα πρότυπα 2014/30/EU και 2014/35/EU . ΣΥΝΕΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 2014/30/EU. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3 :  

Σχετικά με το καλώδιο AC όπως αναφέρεται στη σελίδα 64 της διακήρυξης αυτά πρέπει να είναι 
αιθυλοπροπυλενίου τύπου G7 με κανονική λειτουργία από -25οC έως +90οC. Παρακαλώ να γίνει αποδεκτή η 
προσφορά καλωδίων αιθυλοπροπυλενίου τύπου G7 με κανονική λειτουργία από -15οC έως +90οC. 
Επισημαίνεται, ότι το εύρος λειτουργίας του απαιτούμενου τύπου καλωδίου είναι -15οC έως +90οC ενώ σε 
περίπτωση που υπάρχει αυστηρή απαίτηση για λειτουργία καλωδίων στους -25oC παρακαλώ να γίνει αποδεκτό 
να προσφερθεί καλώδιο νεοπροπενίου αντί αιθυλοπροπυλενίου καθώς αυτά έχουν μεγαλύτερες αντοχές σε 
καιρικές καταπονήσεις.  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 3:  

Τ ο καλώδιο AC  πρέπει να είναι αιθυλοπροπυλενίου τύπου G7 με κανονική λειτουργία από -15ο C 
έως +90 ο C  . 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ 4 :  

Σχετικά με το καλώδιο τύπου Ethernet FTP CAT5e παρακαλώ να γίνει αποδεκτή προσφορά για καλώδια με 
μόνωση πολυαιθυλενίου ως ισάξιας της απαίτησης για μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο   

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 4:  

 ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Ι – Αναλυτική 
Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

     

ΕΡΩΤΗΜΑ 5  :  
Σχετικά με το καλώδιο τύπου LiYCY να διευκρινιστεί αν είναι αποδεκτό το πρότυπο VDE 0881 ως ισοδύναμο του 

προτύπου IEC 60228.  

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 5:  



ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Ι – Αναλυτική 
Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης ( Ισοδύναμο του 
προτύπου IEC 60228 είναι το VDE 0295) 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ 6 :  

Σχετικά με τον υποπίνακα AC παρακαλώ να διευκρινιστεί αν είναι αποδεκτή η προσφορά πίνακας χρώματος RAL 
7032 αντί 7035 καθώς η χρωματική διαφορά είναι ανεπαίσθητη και δεν υπάρχει καμία τεχνική διαφοροποίηση.  

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 6:  

ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Ι – Αναλυτική Περιγραφή 
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ 7:  

Σχετικά με τους αντιστροφείς παρακαλώ να γίνει αποδεκτή η προσφορά αντιστροφέων με Ολική 
Αρμονική Παραμόρφωσης <3% όπως είναι αποδεκτό και από τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 6:  

ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΣΕΛ.68) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Ι – Αναλυτική 
Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης . 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 8:  

Σχετικά με το σύστημα στήριξης στη σελίδα 70 αναφέρεται «Σωληνωτές τεγίδες». Παρακαλώ να γίνει αποδεκτή 
προσφορά για βάσεις με πεπλατισμένες ή τεγίδες σχήματος Π ή Γ καθώς με αυτές επιτυγχάνονται όλες οι 
τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται από τους σχετικούς Ευροκώδικες και τον ΕΑΚ. Επομένως το σχήμα της τεγίδας 
αποτελεί περιοριστικό παράγοντα χωρίς να προσδίδεται κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην κατασκευή το 
οποίο δεν μπορεί να επιτευχθεί με πεπλατισμένες τεγίδες ή τεγίδες τύπου Π ή Γ.  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 8 :  

ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Ι – Αναλυτική Περιγραφή 
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

 

 

  Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

    ΧΑΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
        Μηχ/κος  Μηχανολόγος ΠΕ 
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